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2 Einleitung

2.1 Aufgabenstellung

Luft-Wasser-Warmepumpen (L/W-WP) wurden in den letzten Jahren aufgrund ihrer Vorteile
wie z.B. geringer Platzbedarf, vergleichsweise geringe Anschaffungskosten, einfache
Installation, etc. immer beliebter und zéhlen europaweit zu den am meisten verkauften
Warmepumpensystemen zur Heizung bzw. Kihlung von Wohnbauten. Neben den stérenden
Gerauschen des Verdichters, entstehen, aufgrund des hohen bendétigten Luftvolumenstroms
der L/W-WP, oftmals storende Gerdusche beim Ventilator und Verdampfer. Vor allem
wahrend der Ubergangsjahreszeit kommt es aufgrund der Vereisung des Verdampfers zu
einer zusatzlichen Gerauschbelastung. All diese stérenden Gerdusche losen oftmals
Nachbarschaftskonflikte mit gesundheitlichen, psychischen und finanziellen Folgen aus, und
konnen damit zukinftig zu einem Wettbewerbsnachteil der Technologie werden, und deren
breiten Einsatz insbesondere in Siedlungsgebieten hemmen. Die derzeit in der Literatur, in
den Akustikleitfaden von Warmepumpenverbéanden, etc. vorgeschlagenen Mal3nahmen zur
Minimierung der stérenden Schallemissionen umfassen konstruktive, komponenten-
spezifische, regelungstechnische sowie aktive MalRnahmen, wobei deren Effekt auf die
Schallemission meistens nur qualitativ bewertet wird. Die simultanen Auswirkungen dieser
SchallreduktionsmalRnahme(n) auf Leistung, COP (Coefficient of Performance),
Schallemission und psychoakustische Wahrnehmung, werden derzeit nicht quantitativ
bewertet, womit der Warmepumpenbranche (insbesondere WP-Herstellern, Installateuren,
Planern) nicht bekannt ist, welche der gangigen Malinahmen fir das Warmepumpensystem
als Ganzes betrachtet jeweils am Optimalsten ist.

SilentAirHP zielt daher primar darauf ab, fortschrittliche numerische und experimentelle
Methoden zur quantitativen Bewertung schallreduzierender Malnahmen fir L/W-WP
zu entwickeln, um damit mittelfristig nationale Hersteller bei der Neuentwicklung bzw. der
Nachristung ihrer L/IW-WP zu unterstutzen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden im Projekt
zum einen akustische Messmethoden entwickelt, welche Schallquellen frequenzaufgeltst
unterscheiden und lokalisieren kdnnen. Parallel dazu werden Gesamtsystemsimulationen
durchgefiihrt, welche die Schallemission (auch wahrend des Vereisens der Auf3eneinheit)
beriicksichtigen. Diese Modelle sind notwendig, um in Folge regelungstechnische
SchallreduktionsmalRnahmen zu entwickeln. Zudem wird eine moglichst industrienahe
modulare L/W-WP aufgebaut, an der in Folge SchallreduktionsmalRnahmen experimentell

unt ersucht wer den. Neben der Quantifizierung al
insbesondere die Verwendung von Anti-Eis-Beschichtungen bei Vereisung und Abtauung,
sowie Noise Cancelling als Aaktivefi MaCnahme i m

werden. Gemeinsam mit dem Institut fiir Schallforschung (OAW) werden ausgewahite
SchallreduktionsmalRnahmen zudem psychoakustisch analysiert und bewertet.
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Das Projektergebnis umfasst einerseits einen quantitativ bewerteten Malnahmenkatalog
fur bekannte und neuartige Schallreduktionsmalinahmen, zudem wird andererseits eine
ausfuhrliche Systembeschreibung einer L/W-WP vorgestellt, die erstmals sowohl das
Vereisungsverhalten als auch die Schallemissionen bericksichtigen kann.

Das vorliegende Projekt wurde als Einzelprojekt eingereicht, weil damit die Ergebnisse allen
nationalen Warmepumpenherstellern uneingeschrankt zur Verfigung gestellt werden
kénnen. Um den nationalen Herstellern einen Wissensvorsprung gegeniber internationalen
Anbietern zu sichern, wurden schon wahrend der Projektlaufzeit laufend Ergebnisse im
Rahmen von Branchenveranstaltungen prasentiert.

2.2 Schwerpunkte des Projektes

Das Projekt gliedert sich, entsprechend der Aufgabenstellung, in vier Schwerpunkte. Dies
sind zum einen die numerische Methodenentwicklung, die experimentelle
Methodenentwicklung, der Versuchsaufbau und schlielich die systematischen
Schallmessungen.

Die numerische Methodenentwicklung fokussiert einerseits auf die Systemsimulation, wobei
energetische und akustische Zugange kombiniert wurden. Andererseits wurde intensiv im
Bereich der 3D Modellierung mit groiem Augenmerk auf die Vereisung des Verdampfers
gearbeitet. Die experimentelle Methodenentwicklung inkludiert den akustischen Dom, die
Schalllokalisierung mittels akustischer Mikrofonringe mit Warmebildkamera und korrelierte
transiente Vibrations-, Akustik und Strémungsgeschwindigkeits/Turbulenz-Messung. Weiters
wurden Schalldurchtrittsmessungen am Warmetauscher weiterentwickelt und im Bereich des
Gegenschalls geforscht. Die systematischen Schallmessungen wurden an der
Versuchswarmepumpe mittels Variation unterschiedlicher Schallreduktionsmaflinahmen
durchgefihrt.

2.3 Einordnung in das Programm

Das im vorliegenden Bericht dargestellte Projekt SilentAirHP weist einen hohen
Deckungsgrad mit den von der FFG formulierten Ausschreibungszielen des Programms
Energieforschung 1. Ausschreibung auf. SilentAirHP leistet einen wichtigen Beitrag zur
Erfallung der energie-, klima- und technologiepolitischen Vorgaben. So sind die
durchgefuhrten Forschungsarbeiten von SilentAirHP geeignet, einen wesentlichen Beitrag
zur breiten Markteinfihrung von Luft-Wasser-Warmepumpen zu leisten. Insbesondere in
renovierten Bestandsbauten stadtischer Siedlungsgebiete kdnnen die derzeit groflten
Nachteile dieser Systeme - die im Betrieb verursachten Geréduschen, die sich bei Vereisung
noch verstarken i in mittlerer Frist so reduziert werden, dass es zu keinen nennenswerten
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Beeintrachtigungen der Nachbarn oder Anrainer kommt und ohne dass damit energetische
Nachteile verbunden sind.

Des Weiteren tragen die Projektergebnisse dazu bei, die Leistbarkeit von nachhaltiger
Energie und innovativen Energietechnologien zu erhéhen. Die Forschungsarbeiten im
Projekt zielten darauf ab, die genannten Warmepumpensysteme in mittlerer Frist
gerauscharmer bzw. leiser zu machen, ohne dass dabei die energetische Performance sinkt,
und damit die Betriebskosten steigen.

SilentAirHP tragt dazu bei, sicherzustellen, dass die dsterreichische Technologiefiihrerschaft
sowie Wettbewerbsfahigkeit im Bereich innovativer Energietechnologien weiter
aufrechterhalten bzw. ausgebaut wird. Dies starkt den Osterreichischen Innovationsstandort
und unterstutzt die Umsetzung der klimapolitischen Ziele. Somit tragt das Projekt zur
Erreichung des Ziels Aufbau und Absicherung der Technologiefiihrerschaft bzw.
Starkung der internationalen Wettbewerbsfahigkeit bei.

2.4 Verwendete Methoden

Die folgende Tabelle zeigt die Methoden, die im Rahmen des Projektes zum Einsatz kamen.

Tabelle 1: Uberblick tiber die in SilentAirHP zur Anwendung kommenden Methoden

c =2 o
2| 5|5
Messinstrument 2 2| S Kommentar
g & | =
© = =
< | 2|0
i Neubau der
Akustische I
L Versuchseinrichtung,
Schalllokalisation + Messkuppel )
) . ) X Implementierung
Quellenrekonstruktion | Mit 60 Mikrofonen +
Hard- und Software,
Datenerfassung
Analyse
Versuchsaufbau
o . angepasst,
Schalllokalisation Akustische Kamera | X X |1 (X) gep )
. Erfahrungen im
Transiente .
Projekt gesammelt
Lokale
Mess Anpassungen an
Vibration Vibrationssensoren X X Messwerterfassung
methoden .
durchgefihrt
Image Capturing , weiterentwickelt und
. Optische Kamera X
Techniques angewendet
Messungen
. durchgefuhrt und mit
Stromungs- )
CTA X X Mikrofon und
messungen N .
Vibrationssensorik
korreliert
Transiente Wégetechnik Hochauflésende X X in Datenerfassung

Seite 7 von 93




Energieforschungsprogramm - 1. Ausschreibung

Klima- und Energiefonds des Bundes i Abwicklung durch die Osterreichische
Forschungsférderungsgesellschaft FFG

Globale Komperatorwaage integriert
Mess- Elektrische Energie Leistungsmessung X State-of-the-Art
methoden Druck Drucksensoren X State-of-the-Art
Temperatur PT100, PT1000 X State-of-the-Art
State-of-the-Art,
Implementation
Schalleistungspegel Mikrofon X | X) | X zeitsynchroner
Datenerfassung und
Analysemethoden
Coriolis-
Massenstromsens.,
Massenstrome Ind. X State-of-the-Art
Volumenstromsens.,
CTA
Entwicklung
Schalllokalisation - X innerhalb des
Projektestes
Entwicklung
basierend auf
Arbeiten aus
Numerische _ ) frheren AIT
1D Systemsimulation - X ) i
Methoden Projekten bei
Luftkanalakustik,
Neuentwicklung fur
Luftwarmepumpen
State-of-the-Art,
Strémungsrechnungen X bendtigt Adaption an

Versuchsaufbau

2.5 Aufbau der Arbeit

Die im Rahmen des dargestellten Projektes durchgefiihrten Arbeiten bilden somit ein
Zusammenspiel aus experimenteller Arbeit nach modernen wissenschaftlichen Methoden,
erganzt durch computergestitzte Modelle zur Integration und Evaluierung der erhaltenen
Daten. Die genaue Vorgehensweise mit detailliert dargestelltem Inhalt, den sich ergebenden
Ergebnissen und Schlussfolgerungen sowie ein Ausblick mit
MalRnahmenkatalog sind im Folgenden beschrieben.

Empfehlungen bzw.
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3 Inhaltliche Darstellung

3.1 Numerische Methodenentwicklung

Entwicklung der Schalllokalisationsanalyse

Ein Prototyp der akustischen Kamera (siehe Abbildung 1 links) wurde aufgebaut, kalibriert
und fir erste Testmessungen an einer Versuchswarmepumpe vorbereitet. Dabei wurden die
64 Mikrophone mit dem gleichen Messwerterfassungssystem, das auch fir den akustischen
Dom (akustische Messkuppel) zum Einsatz kam, verbunden. Die Analyse der Messdaten
(siehe Abb. 1 rechts) ermoglichte die Visualisierung von Schallquellen direkt auf einem

Computermodell der Warmepumpen (siehe Abb. 3). [1] [2] [3] [4]
— .

Abbildung 1: (links) Setup des Prototyps der akustischen Kamera mit zentral montierter Thermokamera; (rechts)
Analyse der Messdaten einer Testmessung zweier unkorrelierter Schallquellen auf leicht unterschiedlicher Hohe

Es konnte eine weitaus préazisere Version der akustischen Kamera gebaut (siehe Abbildung
2) und in Betrieb genommen werden. Abschlie3ende Kalibrationsarbeiten wurden erfolgreich
durchgefihrt. [5]

g Py

Abbildung 2: Aufbau der hochprézisen Variante der akustischen. Im rechten Bild ist die Positionierungsmechanik zu
sehen.
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Abbildung 3: 3D Visualisierung der Schallemissionen einer experimentellen Warmepumpe bei (a) 1250 Hz und (b)
4000 Hz. Der gepunktete Kreis im Vordergrund symbolisiert die akustische Kamera.

Entwicklung des energetischen 1D-Modells der L/W-WP

Es wurde ein dynamisches 1D-Modell der Warmepumpe mit den Beschreibungssprachen
Dymola/Modelica [6] [7] erstellt. Hierbei wurden zwei verschiedene Bibliotheken untersucht,
die Warmepumpenmodelle zur Verfligung stellen. Einerseits die kommerziell erhéltliche TIL-
Library [8] und andererseits die frei verflighare ThermoCycle-Library [9]. Schlussendlich
wurde der TIL-Library der Vorzug gegeben, da mit dieser Bibliothek eine Realisierung des
Kreislaufs mit einem Vier-Wegeventil zur Kreislaufumkehr moglich war. Abbildung 4 zeigt
eine Simulation der SilentAirHP bei einem stabilen Betriebspunkt. Die auf diese Weise
erstellten Modelle besitzen in etwa 10 000 Gleichungen und um die 100 Zustandsvariablen.
Sie wurden bereits eingesetzt, um die SilentAirHP auszulegen und um die Regelung mit
herkdbmmlichen PIl-Reglern zu testen.

Zudem wurde untersucht, ob die Modelle ohne viel Aufwand fir eine modellbasierte
Regelung verwendet werden konnen. Aufgrund der hohen Anzahl der Zustandsvariablen, ist
dies derzeit aber nicht moglich.
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Abbildung 4: Simulation der SilentAirHP beim Auslegungspunkt A2W35.

Erweiterung des energetischen 1D-Modells der Luft-Wasser-Warmepumpe

Weiters wurden die Komponenten mit den grof3ten Schallemissionen (Verdichter, Ventilator,
Luftkanal) aus den bestehenden Modellen heraus erweitert, um die akustischen
Auswirkungen bei verschiedenen Betriebspunkten zu analysieren (siehe auch Abbildung 5).
Zusatzlich wurden Komponenten neu entwickelt, die in Modelica mit den erweiterten
Komponenten verbunden werden kénnen und somit die Schallreduktion darstellen. Dabei
wurde darauf Wert gelegt, dass die akustischen Erweiterungen nicht nur auf die verwendeten
Komponenten der TIL-Bibliothek anwendbar sind, sondern, dass auch beliebige andere
Modelica-Komponenten mit akustischen Schallfunktionen erweitert werden kénnen. Die auf
diese Weise entstandene Sound Source Extension (SSE-) Library [10] steht im Rahmen des
Modelica License 2 Modells frei zur Verfligung.

Ein vereinfachtes Modell des Eiszuwachses am Verdampfer wurde ebenfalls aus
bestehenden detaillierten Modellen heraus entwickelt und validiert. Daraus kdnnen der
zunehmende Druckverlust und die schlechter werdende Warmeleitung am Verdampfer
wahrend des Vereisens simuliert werden. Der erhohte Druckverlust hat wiederum
Auswirkungen auf die Regelung und somit auf die Ventilatordrehzahl und schlussendlich auf
den Schall.
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Abbildung 5: Vergleich von experimentellen Daten der SilentAirtHP mit Simulationsergebnissen im Rahmen der
ersten Testmessungen vom April 2017. Die einzelnen Komponenten wurden vermessen und der Gesamtschall-
Leistungspegel verglichen.

Die in SilentAirHP zu Verfigung stehenden Funktionalitaten sind in Tabelle 2
zusammengefasst.

Tabelle 2: In Modelica realisierte Erweiterungen in SilentAirHP

Komponente Art Methode

Verdichter Erweiterung des bestehenden Frequenzbandaufgeloste
Modells Schallcharakteristik

Verdichter- Neue Komponente Frequenzbandaufgeloste

kapselung Schallabsorption

Korperschall- Neue Komponente Freguenzbandaufgeldste

Dampfer Schallabsorption

Ventilator Erweiterung des bestehenden Frequenzbandaufgeloste
Modells Schallcharakteristik

Luftkanal Neue Komponente Frequenzbandaufgeloste
Luftschalldampfung (gerade) Schallabsorption

Luftkanal Neue Komponente Frequenzbandaufgeltste Absorption
Umlenkschalldampfer Uber Kennlinien von Herstellern

Verdampfer Erweiterung des bestehenden Vereisungsmodelle
Modells

Entwicklung der Regelungsstrategie

Da bereits fur die Planung der Versuchswarmepumpe einige regelungstechnische
Fragestellungen aufgetreten sind, wurde mit der Simulation einer einfachen Regelung schon
in einem frihen Projektstadium begonnen. Es wurden zu diesem Zeitpunkt zwei Pl-Regler
zur Regelung der Vorlauftemperatur und der Uberhitzung mitsimuliert. Die akustische
Regelung erfolgte auf eine Schallquelle (Ventilator) mittels Regelung auf die
Ventilatordrehzahl. Im einem weiteren Schritt folgte die Koppelung verschiedener
Schallquellen. Eine auf der Fandrehzahl basierte Regelung wurde implementiert und
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getestet. In der Versuchswarmepumpe konnten allerdings keine signifikanten Vorteile
erreicht werden, da die Gerauschemissionen des Kompressors Uberwiegen [11].

Weiters wurde festgestellt, dass ein modellbasierter Regelungsansatz mit vereinfachten
Modellen, verwendet werden kann um eine maximale Nachtabsenkung der
Kompressordrehzahl zu berechnen. In anderen Worten, wenn der Kompressor (wie im Falle
der SilentAirHP) die lauteste Komponente darstellt, kann im Teillastbetrieb der Bedarf and
Heiz-/Kuhlenergie fiir einen Tag so aufgeteilt werden, dass die Warmepumpe tagsiber unter
Volllast lauft und Uber Nacht mit mdglichst geringer thermischer Leistung und somit geringer
Kompressordrehzahl bzw. geringer Schallleistung arbeitet. Wie weit die Drehzahl reduziert
werden kann hangt dabei von einer Vielzahl an &uReren Parametern wie Aufl3entemperatur,
Heiz/Kuhllast, etc. ab.

Kalibration der 1D-Modelle
Mit den Ergebnissen der Messungen wurde die Kalibration durchgefihrt.

Stromungsmodell

Zu Beginn des Projektes wurden bereits Simulationen der Vereisung des Warmeubertragers
der SilentAirHP durchgefiihrt (siehe Abbildung 6 und 7). Weiters wurden zahlreiche
Simualtionsrechnungen durchgefiihrt und ausgewertet. [12].

SAL8s

: q:;;ﬂ . L
7:3?‘;.,. o 1

5
WV
éosisd

xé;m;iou H

Abbildung 6: Zeitliches Verhalten des Eisansatzes am SilentAirHP Warmeubertragers.
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Abbildung 7: Zeitliches Verhalten des Eisansatzes an einem kleinen symmetrischen Teilbereich des
Warmetbertragers. Oben ist die Stromungsgeschwindigkeit, unten der Druckverlust bei schrittweiser Vereisung
dargestellt.

Es wurde die zeitabhangige Vereisung des Warmelbertragers in der SilentAirHP-
Warmepumpe beobachtet, indem die Massenzunahme gemessen und die erfassten Bilder
des Warmeubertragers wahrend der Vereisung analysiert wurden, um die Frostschichtdicke
zu extrahieren. Nach der Implementation des Vereisungsmodells wurde die Methodik
angewendet, um Frost (i) auf der gesamten Warmelbertrageranordnung gemafR des
Versuchsaufbaus und (ii) fur eine umfangreiche Parameterstudie auf einem symmetrischen
Teil des Warmetauschers zu berechnen. Die Parameterstudie umfasst unterschiedliche
Rohr- und Rippentemperaturen, unterschiedliche Massenstréme durch  den
Warmeulbertrager und unterschiedliche Randbedingungen auf der Luftzufuhrseite des
Warmeulbertragers, die den absoluten Wassergehalt in der Zuluft beeinflussen. Die
Ergebnisse der symmetrischen Parameterstudie wurden verwendet, um das Verhalten des
gesamten Warmeulbertrageraufbaus zu rekonstruieren. Experimentelle Beobachtungen
wurden schlie3lich sowohl mit den Rekonstruktionen als auch mit den Simulationen mit dem
gesamten Warmeubertrageraufbau verglichen.

Die Vereisung des SilentAirHP-Warmelbertrags wurde mit verschiedenen experimentellen
Techniken analysiert. Dazu zahlen thermodynamische Messungen flir die thermischen
Betriebsparameter der Warmepumpe, Gewichtsmessungen mit Hilfe einer Waage und
Bildaufnahmetechniken von Standardkameras und Thermokameras zur Visualisierung des
Eiswachstums und zur Extraktion der Frostschichtdicke.

Die Temperatur am Kaltemittelein- und -austritt des Verdampfers wurde mit kalibrierten
Temperatursensoren der PT100-Klasse A gemessen. Die Sensoren wurden mit
Warmeleitpaste an der AulR3enseite der Kupferrohre so nah wie mdglich am Einlass montiert.
Dariber hinaus wurden die Sensoren isoliert, um den Warmeaustausch mit der
Umgebungsluft zu reduzieren.

Der Warmepumpenaufbau wurde auf einer Waage platziert, die in der Lage ist, das Gewicht
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als Funktion der Zeit zu messen. Durch die Berechnung der Differenz zwischen dem
zunehmenden Gewicht und dem Anfangsgewicht kann die Frostmenge auf dem
Warmeubertrager extrahiert werden. Da das Gewicht der Warmepumpenanordnung um den
Faktor 1,5 héher war als die maximal erfassbare Last der Waage, wurde ein Kraftlibertrager
installiert und das System Kkalibriert, indem anschlieBend bekannte Gewichte auf den
trockenen Warmedubertrager gelegt und eine Kalibrierkurve aufgezeichnet wurde, bevor die
Vereisungsversuche gestartet wurden.

Zwei Kameras wurden verwendet, um die Frostbildung am Warmeulbertrager zu erfassen:
Eine Warmebildkamera, die in der Lage ist, thermografische Standbilder und Standard-
Standbilder gleichzeitig aufzuzeichnen, und ein Camcorder, der eine Detailansicht eines
Teils des Warmelbertragers aufzeichnet, der zur Extraktion der Frostschichtdicke verwendet
wird. Der detaillierte Camcorder wurde um 45 Grad zum Warmedibertrager-Normal (und
Hauptstrémungsrichtung) geneigt. Der Abstand zwischen den Lamellen ist durch 4 mm
gegeben, so dass von der Kamera nur ein Referenzabstand von 2,83 mm gesehen wird
(siehe Abb. 8). Da die Lamellen des Warmeulbertragers vertikal positioniert sind und der
Camcorder fir das detaillierte Video mit einer exakten horizontalen Betrachtungsachse
ausgerichtet wurde, werden die Lamellen des Warmeubertragers parallel zu den Pixelreihen
der Bilder wiedergegeben. Dadurch kénnen Summen von Zeilen (horizontal, blau) und
Spalten (vertikal, grin) Uber die Pixel berechnet werden (siehe Abbildung 9). Die
Spaltensummen (in Abb. 9 grin dargestellt) zeigen die Periodizitdt der Lamellen. Die
Zeilensummen (in Abb. 9 blau dargestellt) zeigen den Einfluss der Kaltemittelrohre, die in
vier verschiedenen Tiefen angeordnet sind, wobei die beiden néchstgelegenen Rohre mit
ihrer niedrigeren Temperatur zu einer Erhéhung der Frostschichtdicke flihren. Der
Unterschied zwischen diesen Bereichen nimmt ab, wenn sich immer mehr Frost ansammelt.

heat exchanger fins
yx

ice layer

distance between
maxima is const. /
S~ | 2.83mm
- —>
edge position " ’ ‘

moves as ice | /
layer grows -
\
e | | e image plane

—v "“4
‘ ¥~ detected edge position
\{\\ \/\* [\/\

»>

thickness

brightness

Abbildung 8: Verfahren zum Extrahieren der Frostschichtdicke basierend auf der Bilderfassung. Wahrend der
Vereisung der Lamellen zeigen die Pixel der Kamera eine erhdhte Helligkeit. Unter Berticksichtigung der Neigung
der Kamera gegenuiber dem Warmeubertrager um 45 Grad kann eine Frostschichtdicke mit einem
Kantenerkennungsalgorithmus berechnet werden.
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Abbildung 9: Detailansicht der von einem Camcorder aufgezeichneten Frostschicht fur vier verschiedene Zeiten
wahrend des Vereisungsvorgangs. Vertikale Summen tber den griinen Bildpixelspalten zeigen die Periodizitat
der Lamellen; horizontale Summen Uber den Bildpixelspalten zeigen den Einfluss der Rohre auf die Frostbildung
durch ihre niedrige Temperatur.

Unter der Annahme eines gleichméRigen Anwachsens von Frost um die Lamellen herum
ermdglicht die Position der bewegten Kante im Bild (unter Nutzung der Helligkeit des Bildes)
eine Berechnung der Frostschichtdicke. Diese Berechnung wird unter Verwendung einer
Projektion des Lamellenabstandes zur Bildebene durchgefiuihrt. Frostmasse und
Frostschichtdicke nehmen in Abhangigkeit von der Zeit beim anschlieRenden Vereisens des
Warmeubertragers zu. Die Wachstumsrate verhalt sich in mehreren Teilen linear, was zu
einer "naturlichen” Trennung in mehrere Zeitbereiche fuhrt (siehe graue vertikale Linien in
Abb. 10). Fir jedes dieser Teile ist der Gewichtsanstieg (blau) und die Frostschichtdicke (rot)
konstant. Das Gewicht geteilt durch die Frostschichtdicke (gelb dargestellt) entspricht der
Dichte der neu angewachsenen Frostschicht, wenn davon ausgegangen wird, dass der
bereits vorhandene Frost unverandert bleibt. Im letzten Teil der Messung (nach etwa 3
Stunden) wurde die relative Luftfeuchtigkeit durch zusatzliche Befeuchter erhéht, um die
maximale Mattierung zu erreichen. Die plotzlich verfligbare Feuchtigkeit flhrt zu einem
plotzlichen Anstieg der Frostschichtdicke, ohne die Gewichtszunahme stark zu beeinflussen,
was zu einer geringen Dichte des zusatzlichen Frostes fuhrt (kleiner gelber Bereich in Abb.
10 bei Zeitpunkt 3:05).

100 %rf

relative humidity

— Weight
e — Ice tickness o
...................... density of new ice ]

85 %rf

2.04 kg

1.92 mm

0 [units]

. %., %, O 0., 0. 0, 0., 0, 03,

Gog 025 TOgs oy oy Mg Ros P2y g Vog
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Abbildung 10: Frostmasse, Eisschichtdicke und berechnete Frostdichte der neuen Eisschicht als Funktion der
Zeit. Nach ca. 3 Stunden angesammeltem Frost wurde die relative Luftfeuchtigkeit durch zuséatzliche Befeuchter
schnell erhdht, um eine Vollvereisung zu erreichen.
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Der vier-reihige SilentAirHP-Warmedubertrager einschlielich des Volumens zwischen
Warmeubertrager und Ventilator wurde modelliert. Temperatur, Strémungsfeld und
Frostschicht wurden mit dem Navier-Stokes-Léser OpenFOAM® berechnet, der mit einem
eigenen Vereisungcode erweitert wurde. Der Lufter wurde nicht mit seiner realen Geometrie
modelliert, sondern mit einer geeigneten Randbedingung. Zum einen werden die
geometrischen Modelle beschrieben (mit einer Zusammenfassung der fir die Simulationen
verwendeten Randbedingungen), zum anderen wird das Vereisungsmodell und seine
Implementation in OpenFOAM® beschrieben und die Berechnungen und numerischen
Ergebnisse vorgestellt. Es wurden zwei geometrische Modelle konstruiert: ein vollstandiges
SilentAirHP-Warmedibertragermodell und ein kleinerer vollstandig symmetrischer Teil des
Warmeulbertragers. Die Geometrie- und Netzgenerierung wurde mit snappyHexMesh
realisiert und ist vollautomatisch und parametrisiert. [13]

Das vollstindige Warmedlbertragermodell beinhaltet eine Darstellung des vier-reihigen
SilentAirHP  Rohrbindelwarmetbertragers. Dazu gehdren Rippen und Rohre. Die
halbrunden Rohrverbinder an den Seiten sind nicht modelliert. Der Kaltemittelstrom wurde
nicht modelliert. Stattdessen wurden die Temperatur-Randbedingungen fir die Sonden an
Rohren und Rippen festgelegt. Ein zusatzliches Luftvolumen zwischen dem
Warmeulbertrager und des Ventilators mit einer Tiefe von 300 mm ist ebenfalls enthalten.
Abb. 11 zeigt den geometrischen Aufbau des kompletten Warmetbertragermodells (links)
und eine Detailansicht des Warmeubertragers (rechts). Das Netz besteht aus zirka 11
Millionen Rechenzellen.

2.727e+02

500mm U Magnitude

6.000e+00

—2.631e+02

Abbildung 11: Geometrischer Aufbau fiir die kompletten Warmeubertragersimulationen. Die Flachen in der
linken Abbildung (a) sind mit dem Geschwindigkeitsbetrag eingefarbt, der aufgrund der asymmetrischen
geometrischen Anordnung des Wéarmeubertragers eine leicht ungleichméfige Verteilung auf der Luftzufuhrseite
(linke Seite) zeigt. Der gestrichelte Begrenzungsrahmen markiert die Position des Wéarmedbertrager, der in der
rechten Abbildung (b) vergroRRert ist. Dort werden Rippen- und Rohroberflachen geméafR Konfiguration A mit der
entsprechenden Temperatur eingefarbt.
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Fur parametrische Untersuchungen zur Abhangigkeit der Frostakkumulation von der
Lamellentemperatur und den zuluftseitigen Randbedingungen (Temperatur und Feuchte)
wurde eine symmetrische Extraktion des Warmeubertragers aufgesetzt (siehe Abb. 12 links).
Er beinhaltet die volle Tiefe des Warmeulbertragers von 120 mm, verfligt aber nur tber vier
Rohrreihen (eine davon in zwei Halften geteilt) und vier Rippen mit einer Breite von
insgesamt 16 mm. Abbildung 12 rechts zeigt ein Detail des Rechennetzes mit 16
Zellschichten zwischen zwei Rippen. Je nach Anzahl der Zellschichten zwischen den
Lamellen reicht die Gesamtzellzahl der symmetrischen Netze von 269.000 (4 Schichten),
534.000 (8 Schichten) bis hin zu maximal 1,1 Millionen Zellen fur 16 Schichten.

10mm tube diameter 0.5 mm fin thickness

120 mm

16 cell layer

between fins

Abbildung 12: (a) Symmetrischer Teil des Warmedubertragers mit einer Gesamttiefe von 120 mm, der alle 4
Rohrschichten in Strémungsrichtung enthalt. In diesem Modell sind 4 Rippen und 12 Rohre (10 und 4 Halften, die
aus Symmetriegriinden geteilt sind) vorhanden. (b) Detailansicht, die das Rechennetz mit 16 Zellschichten
zwischen zwei Rippen zeigt.

Zu den Randbedingungen gehdren die Temperaturen an Rippe, Rohren, der Zu- und
Abfuhrseite der Warmetubertragerbaugruppe. Weiterhin missen Geschwindigkeitsprofile auf
der Abzugsseite am Standort des Ventilators eingestellt werden. Die Luftfeuchtigkeit wurde
auf der Luftzufuhrseite eingestellt.

Fir die Simulationen der Gesamtwéarmedubertragers wurden zwei Temperaturkonfigurationen
(Konfiguration A und B) verwendet. Die Konfiguration A (siehe Abb. 13 a, b) entspricht dem
Versuchsaufbau mit einem verdampfenden Kaltemittel, die Konfiguration B (Abb. 13 ¢, d)
einem fiktiven Aufbau mit einem nicht verdampfenden Fluid als Kaltemittel, was zu einer
linearen Temperaturverteilung entlang der Rohre fuhrt. Abb. 13 rechts zeigt die Temperatur
an Rohren und Rippen fur die Konfiguration A. Abb. 17 zeigt eine isometrische Ansicht der
Rippenebene mit der Temperaturkonfiguration B.
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Abbildung 13: Temperatur-Randbedingungen an den Rohren fiur die Konfiguration A (b) und B (c). Nach dem
Lésen der Temperaturdiffusionsgleichung (Laplace-Gleichung) werden die Temperaturprofile an den Lamellen
extrahiert und fiir die Konfiguration A (a) und B (d) visualisiert.

In der Warmedibertrageranordnung wird der Luft-Strom durch einen Ventilator auf der
Abluftseite angetrieben. Das vom Ventilator eingebrachte aulermittige Moment wurde
entweder durch eine Drall-Randbedingung (sieche Abb. 16) oder mit einer konstanten
Geschwindigkeit auf der Luftzufuhrseite fir die Temperaturkonfiguration A modelliert. Die
Unterschiede sind nur gering und die resultierende Geschwindigkeitsverteilung auf der
Luftabzugsseite des Warmetauschers ist in Abb. 14 a zu sehen. Eine andere Ventilator-
Randbedingung wurde ebenfalls getestet und fir die Temperaturkonfiguration B in Abb. 15 a
dargestellt.

Abbildung 14: Rippen- und Rohrtemperatur-Konfiguration A. Geschwindigkeitsbetrag auf der Abluftseite
(Farbbereich 0 - 6m/s) fur 4 verschiedene Zeiten beim anschlieRenden Vereisens des Warmeubertragers.
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Abbildung 15: Rippen- und Rohrtemperatur-Konfiguration B. (a) Geschwindigkeitsbetrag auf der Luftsaugseite
(Farbbereich 0 - 30m/s). (b, ¢) Geschwindigkeitsbetrag auf der Luftzufuhrseite (Farbbereich 0 - 4m/s) fur zwei
verschiedene Zeiten beim anschlieBenden Vereisen des Warmeiibertragers.

Abbildung 16: Drall-Randbedingung zur Simulation des Ventilators auf der Abluftseite des Simulationsbereichs.
Vektoren, Stromlinien und Konturdiagramme werden mit einem Geschwindigkeitsbetrag im Bereich von 1 3m/s
eingefarbt. Die Geschwindigkeit erreicht Werte bis zu 20m/s.

Abbildung 17: (links) Akkumulierte Frostmasse, eingeférbt durch den statischen Druck fir die Einstellung der
Rippen- und Rohrtemperatur Konfiguration B; (rechts) Temperaturrandbedingung an den Rippen fir Konfiguration
B.
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Abbildung 18: Die Parameter des Vereisungsprozesses.

Die Eckdaten des in diesem Beitrag betrachteten Vereisungsprozesses sind in Abb. 18
skizziert. Dabei stromt die feuchte Luft Uber eine kalte Wand, und durch den Wéarme- und
Stoffaustausch Uber die Frostoberflaiche entsteht eine Frostzone. Die Analyse des
Frostwachstums (Uber einer kalten Wand beginnt mit dem Gleichgewicht des
Gesamtmassenstroms des Wasserdampfes, der von der umgebenden feuchten Luft Gber die
Frostoberflache in die Frostzone Ubertragen wird:

) d dr, dpy _ _, ) )
me = E[l-sﬁfJ = PfE +ISE = hm(A — Ay) (1)
M M
g Mg

wo b e ir [kgim3] die Frostdichte, xs[m] die Dicke der Frostzone, hm[m/s] der
Stofflibergangskoeffizent ist, wahrend A[kg/m3] und As[kg/m3] die absolute Feuchtigkeit in
der umgebenden feuchten Luft bzw. an der Frostoberflache darstellen.

Die in Gleichung (1) gegebene Bilanz besagt, dass der Gesamtmassenst r o m mE t , der
der umgebenden feuchten Luft stammt (letzter Begriff rechts), aus zwei Teilen bestehen
kann: dem ei nen, der in die bestehende Frost zoncé
und dem ander en, der den Fr otegtationvvenm @lg. ¢1h wiel t ( mEd
angenommen, dass der Stoffiibergang innerhalb der Frostzone quasistabil und
eindimensional ist (nur in wandnormaler Richtung wachsend). Die Frostdichte wird durch
eine empirische Funktion in Abhangigkeit von der Frostoberflachentemperatur Ts[K] definiert:

py = ap e (2)

wobei die empirische Funktion die in Celsius ts = Ts T 273.15 [0C] angegebene
Frostoberflachentemperatur erfordert und a;r = 650 [kg/m3] und b;s = 0.277 [0C-1] die
empirischen Koeffizienten sind.

In der Literatur wurde die Validitdt der empirischen Korrelation im Temperaturbereich
25°C <ts < 0°C getestet, wahrend man auch andere Korrelationen fir verschiedene
Vereisungsbedingungen finden kann. Der Einfachheit halber wird in der vorliegenden Arbeit
jedoch Glg. (2) verwendet, da es eine einfache Umrechnung der Ableitung der
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Frostdichtezeit in Bezug auf die Frostwachstumsrate erméglicht. Unter der Annahme, dass
die Frosteigenschaften (Uber die gesamte Frostzone konstant sind, wird die
Frostwachstumsrate erhalten, indem man die Ableitung von Glg. (1) nimmt und sie in Glg. (2)
einfuhrt:

dr, B hin (A — Aj)
dt  pi[l+b, (Ts —Ty)]

(3)

mit Tw[K] der Temperatur der kalten Wand. Die Frostwachstumsrate aus Glg. (3) wird
verwendet, um bei jedem Zeitschritt die tatsachliche Dicke der Frostzone zu aktualisieren.

Die Warmebilanz Uber die Frostflache besagt, dass die aus der umgebenden feuchten Luft
Ubertragene Gesamtenergie gt (letzter Begriff rechts) aus der Leitung durch die Frostzone gc
und der latenten Sublimationswérme innerhalb der Frostzone gl besteht:

dT ) ,
fl;f = /\f T +?ﬁ'f'{"5t‘ = h'c[T - Ts) [“1)
Y dx P ) )
N G
Ger
wobei hc [m/s] der Warme ¢ ber t ragungskoeffizient i St

[W/mK] und die Latentwarme der Sublimation Ls, [kJ/kg] empirisch definiert sind.

Unter der Annahme, dass die Frosteigenschaften entlang der Dicke der Frostzone konstant
bleiben (Glg. 2 und 5), erhalt man bei der Einfihrung von Glg. (1) in Glg. (4) folgenden
Ausdruck fur die Temperatur der Frostoberflache Ts nach kleiner Umlagerung.

Tw + i_ﬂr [hr_T + h‘m(‘q - -‘45)‘["51-‘]
] hexs
1+ Bz

T, = (6)

wobei T [K] die Temperatur der umgebenden feuchten Luft ist. Die analytische Integration
von Glg. (4) wurde in der Literatur durchgefiihrt, und es wurde festgestellt, dass das
Ergebnis in Form von Glg. (6) erhalten wird, nachdem der vernachlassigbare Begriff, der die
Variation der Frosteigenschaften in der gesamten Frostzone beschreibt, entfallen ist.

Wie in Glg. (1) bis Glg. (6) beschrieben, wird das Frostwachstum durch die Wéarme- und
Stofflibergangsbilanz gesteuert (reflektiert durch die gekoppelten Ausdriicke fir die
Frostdicke und die Oberflachentemperatur), wobei die Feuchtigkeitsdifferenz zwischen der
feuchten Luft und der Frostoberflache als Frostwachstumstreiber wirkt. Daher muissen
Glg. (3) und Glg. (6) zusatzlich zum Ausdruck fur die absolute Feuchte an der
Frostoberflache iterativ geldst werden. Um den Satz von Modellgleichungen zu schlief3en,
wird der Warmeubertragungskoeffizient h. anhand der Nusseltschen Analogie definiert,
wahrend fur den Massentransferkoeffizienten hm die Lewis-Analogie verwendet wurde.
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Das Vereisungsmodell ist so implementiert, dass das Frostwachstum aus den lokalen
Stromungseigenschaften unter Berlcksichtigung der raumlichen und zeitlichen Verteilung
der relevanten feuchten Luftstromungsgrof3en: Geschwindigkeit U, Temperatur T und
absolute Luftfeuchtigkeit A berechnet wird. Der Eintritt von Frost an einer kalten Wand wird
durch die Keimbildungstheorie gesteuert. Nach dieser Anfangsphase bewegt sich die
Frostflache jedoch in Wandnormalen-Richtung, und die neu gebildete Schicht zwischen der
kalten Wand und der Frostflache wird als Porositdt behandelt: Dort wird der feuchte
Luftstrom blockiert und der Quell-/Sink-Term in die Transportgleichungen fir die Temperatur
und die absolute Luftfeuchtigkeit eingefihrt.

Fur jede Zelle des numerischen Netzes wird die Frostzone durch das Verhdltnis der lokal
berechneten Frostdicke xs und der Hohe dieserZe | | e @&x q Somit hat dfe defiriege t .
Menge einen Wert zwischen Null (die Zelle ist frostfrei) und Eins (die Zelle ist mit Frost
geflllt). Folglich wird nach der Darcy-Definition des Druckabfalls fir die Stréme durch portse
Medien die Blockade des feuchten Luftstroms relativ gering sein, wenn der Frost beginnt, die
Zelle zu fullen, und exponentiell wachsen, wenn die Zelle voll vereist ist. Dies zeigt sich in
den Ergebnissen, wenn man den Gesamtdruckabfall betrachtet: Er wachst langsam, da die
Frostdicke Uber den Lamellen relativ gering ist, und zeigt einen plétzlichen Sprung, da die
Mehrheit der Zellen entlang der Lamellen fast voll mit Eis werden (dieses Verhalten wird
reduziert, wenn das Netz verfeinert wird).

Mit dem erlauterten Frostmodell wurden zunachst verschiedene parametrische Studien mit
Simulationen am symmetrischen Modell durchgefilhrt. Es folgen Simulationen mit der
kompletten Warmetauscherbaugruppe. Mehrere Gesamt-Warmeubertrager-Simulationen
wurden mit dem Vienna Scientific Cluster VSC 3 gerechnet. Er besteht aus 2020 Knoten mit
Flissigkeitstauchkiihlung mit dem Intel Xeon IvyBridge-EP E5-2650v2 Prozessor mit 2,60
GHz (8 Kerne, 20 MB Cache). Jede Berechnung wurde parallel mit 64 Kernen durchgefinhrt.
Die symmetrischen Simulationen wurden parallel mit einem Intel i7 -6800K HEXcore
Prozessor mit 3,4 GHz und 32 GByte Speicher berechnet. Typische Berechnungszeiten fir
die kompletten Warmelbertragersimulationen auf dem VSC waren drei Tage, abhangig von
der Anzahl der Zellschichten, die symmetrischen Berechnungen benétigten Wandzeiten
zwischen mehreren Stunden und einem Tag.

Abb. 19 zeigt die zeitliche Entwicklung wahrend der Vereisung fir den Referenzfall: Die
Finnen- und Rohrtemperatur wurde auf einen Wert von 263 K festgelegt, die
Randbedingungen auf der Luftzufuhrseite sind eine relative Luftfeuchtigkeit von 90 %, eine
Temperatur von 275 K und eine blockprofil-Strémungsgeschwindigkeit mit dem Betrag von 2
m/s. Frost wird durch eine Iso-Ob er f | 2 che der Konstanten @&tf Vvisue
von 0,5 eingestellt ist. Bei der Vereisung wird immer mehr Volumen mit Frost gefiillt (was
durch den angesammelten Frost angezeigt wird). Daher steigt auch der Druck (in der
Abbildung ist der Frost mit dem lokalen Druckwert eingefarbt), was schlie8lich zu einem
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starken Druckabfall Gber dem Warmeulbertrager fuhrt. Da immer mehr Volumen durch Frost
belegt ist, steigt die Stromungsgeschwindigkeit, damit der Massenstrom konstant bleiben
kann. Dieser Massenstrom muss natirlich vom Ventilator bereitgestellt werden. Da die
Ventilatoren normalerweise in Betriebskurven arbeiten (anstatt einen konstanten
Massenstrom zu liefern), die eine nichtlineare Abhangigkeit zwischen Druck und
Massenstrom  aufweisen, gehen die Stromungsgeschwindigkeiten bei starken

Frostbedingungen schlieBlich zurick.

10000s 11000s

Abbildung 19: Akkumulierte Frostmasse, eingeféarbt mit dem statischen Druck (Farbbereich 5 bis 2000Pa) fiir
verschiedene Zeiten bei der nachfolgenden Vereisung des Warmetauschers. Auf der Luftzufuhrseite sind
folgende Randbedingungen festgelegt: Temperatur 275K, relative Luftfeuchtigkeit 90%, Geschwindigkeit 2m/s.
Die Rohr- und Finnen ist auf 263K festgelegt. Frost wird durch eine Iso-Oberflache der Konstanten U visualisiert,
die auf einen Wert von 0,5 eingestellt ist. Die Strémungsrichtung ist von links nach rechts.

Die Anderung der Finnen- und Rohrtemperatur hat einen groRBen Einfluss auf die
Geschwindigkeit des Vereisungsprozesses. Dies ist in Abb. 20 zu sehen. Hier ist die
Frostansammlung fir Finne- und Rohrtemperaturen von 259 K bis 269 K dargestellt. Die
Bilder wurden fur zwei verschiedene Frostzeiten in der ersten und zweiten Reihe extrahiert.
Es ist leicht zu erkennen, dass die Vereisung bereits ein wesentlich langsamerer Prozess ist,
wenn die Finnen- und Rohrtemperaturen um 2 K vom Referenzfall (263 K) auf 265 K erhoht

werden.
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Abbildung 20: Akkumulierte Frostmasse fir verschiedene Finnen- und Rohrtemperaturen von 259 K (links) bis
269 K (rechts). Auf der Luftzufuhrseite sind folgende Randbedingungen festgelegt: Temperatur 275 K, relative
Luftfeuchtigkeit 90%, Geschwindigkeit 2m/s. (a) Vergleich zum Zeitpunkt 3000 s, (b) Vergleich zum Zeitpunkt

5000 s.

Auch die Anderung der Stromungsgeschwindigkeit hat Einfluss auf das Frostverhalten. Dies
wird in Abb. 21 veranschaulicht, indem der durch die Geschwindigkeit gefarbte Frost fir

Geschwindigkeiten von 0,5 m/s bis 3 m/s fur Temperaturrandbedingungen ahnlich dem
Referenzfall dargestellt wird.

Velocity
7.4840+00

0.5m/s

4.870e-05

2.0m/s

Abbildung 21: Akkumulierte Frostmasse fir verschiedene Luftzufuhrgeschwindigkeiten von 0,5 m/s bis 3 m/s.
Auf der Luftzufuhrseite sind folgende Randbedingungen festgelegt: Temperatur 275 K, relative Luftfeuchtigkeit 90
%. Die Rohr- und Lamellentemperaturen sind auf 263 K festgelegt. Die Frostzone ist durch die
GeschwindigkeitsgroRRe farbcodiert. Die Zeit fur alle 6 Figuren betragt 1800 s.
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Abbildung 22: Akkumulierte Frostmasse (links) und entsprechender Druckverlust (rechts) fur unterschiedliche
Anzahl von Zellschichten zwischen den Finnen fur Rohr- und Finnentemperatur von 263 K,
Luftzufuhrseitentemperatur von 275 K, Luftzufuhrseiten-Relativfeuchte von 90 % und eine
Luftzufuhrseitengeschwindigkeit von 2 m/s.

Um die Abhangigkeit der Ergebnisse vom Rechennetz zu testen, wurden mehrere
Zellschichten zwischen den Lamellen eingefiihrt. Abb. 22 vergleicht die angesammelte
Frostmasse (links) und den statischen Druck (rechts) fir diese Simulationen unter
Verwendung der Randbedingungen des Referenzfalls. Es zeigt sich, dass vier Zellschichten
nicht ausreichen, um eine glatte Vereisungs- und Druckkurve aufzunehmen. Die
beobachteten Schwingungen kénnen damit verbunden sein, dass jede der Schichten
anschlieRend mit Frost gefullt wird. Je mehr Zellschichten vorhanden sind, desto mehr wird
dieser Prozess fortgesetzt. Mit 16 Zellschichten kdénnen keine Schwingungen beobachtet
werden. Die meisten symmetrischen Simulationen wurden mit 8 Zellschichten durchgefuhrt,
so dass (schrittweise) Schwingungen, die in den folgenden Ergebnissen noch vorhanden
sind, auf diesen Parameter zuriickzufuhren sind und eine glatte Kurve mit einer Kurve
extrahiert werden kann, die fir eine bestimmte Zeit an die hdheren Druckwerte gekoppelt ist.

Abb. 23 vergleicht die angesammelte Frostmasse und den damit verbundenen Druckverlust,
wenn - ausgehend vom Referenzfall - die Temperatur von Rohren und Finnen von 259 K auf
279 K variiert wird. Ein schneller Anstieg des Druckabfalls ist nur bei niedrigen Temperaturen
von 259 K auf 265 K vorhanden. Bei Rohr- und Finnentemperaturen von 259 K und 261 K
kann eine vollstandige Blockade des Warmedlbertragers in etwa ein bis zwei Stunden
Echtzeit erreicht werden. Der in der Vereisungskurve beobachtete Gradient ist an die
Finnen- und Rohrtemperatur gebunden. Natirlich wird bei Temperaturen ab 273 K kein Frost
beobachtet. In dieser Abbildung werden Berechnungen fur zwei verschiedene Anzahlen von
Zellschichten verglichen. Wenn 16 Zellschichten verwendet werden, sind die Ergebnisse
glatt und es kann kein schrittweises Verhalten (wie bei acht Zellschichten) beobachtet
werden. Die Rechenzeiten verdoppeln sich in diesem Fall jedoch.
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Abbildung 23: Akkumulierte Frostmasse (links) und entsprechender Druckverlust (rechts) fur verschiedene
Finnen- und Rohrtemperaturen bei einer konstanten Temperatur von 275K, einer konstanten relativen
Luftfeuchtigkeit von 90% und einer Geschwindigkeit von 2m/s auf der Luftzufuhrseite; a,b: Ergebnisse aus
Simulationen mit 8 Zellschichten zwischen Finnen; ¢,d: Berechnungen mit 16 Zellschichten zwischen den Finnen.

Die Abhangigkeit von Frostmasse und Druckverlust von der Temperatur auf der
Luftzufuhrseite ist in Abb. 26 dargestellt. Die Temperatur an Rohren und Finnen wurde auf
263 K festgelegt und die relative Luftfeuchtigkeit auf der Zuluftseite betragt 90 % fir alle
Berechnungen. Die Erh6hung der Temperatur der Luftzufuhrseite erhéht die Wassermenge,
die fur die Bildung von Frost auf der Lamelle und den Rohren zur Verfligung steht, so dass
eine Verstopfung des Warmetauschers bei hoheren Temperaturen der Luftzufuhrseite
wesentlich schneller erreicht wird.
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Abbildung 24: Akkumulierte Frostmasse (links) und entsprechender Druckverlust (rechts) fur unterschiedliche

Temperaturen auf der Luftzufuhrseite bei konstanter relativer Luftfeuchtigkeit von 90 % auf der Luftzufuhrseite

und einer konstanten Finnen- und Rohrtemperatur von 263 K. Die Geschwindigkeit der Luftzufuhrseite ist auf 2
m/s festgelegt.
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Abb. 25 zeigt die Abhangigkeit von Frostmasse und Druckverlust bei Anderung der relativen
Luftfeuchtigkeit der Luftzufuhrseite von 10 % auf 100 % bei einer konstanten Temperatur auf
der Luftzufuhrseite von 275 K - damit wird dort die absolute Feuchte (Wassergehalt)
verandert. Die Temperatur an Finnen und Rohren wurde auf einen Wert von 263 K wie im
Referenzfall eingestellt konstant gehalten. Ein @hnliches Verhalten wie bei der Variation der
zuluftseitigen Temperatur (siehe Abb. 24) ist zu beobachten, wobei sich die Frostzeiten bei
einer 100 %igen Luftfeuchtigkeit bei 275 K jedoch um etwa den Faktor zwei verschieben
gegenluber einer Berechnung bei 90%iger Luftfeuchtigkeit bei 289 K gemaR dem
angegebenen absoluten Wassergehalt.
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Abbildung 25: Akkumulierte Frostmasse (links) und entsprechender Druckverlust (rechts) fur unterschiedliche
relative Luftfeuchtigkeiten auf der Luftzufuhrseite und konstante Finnen- und Rohrtemperatur von 263 K und eine
konstante Luftzufuhrseitentemperatur von 275 K. Die Luftzufuhrseitengeschwindigkeit ist auf 2 m/s festgelegt.

Die Frostmasse und der damit verbundene Druckverlust des symmetrischen Modells hangen
auch vom Massenstrom durch den Warmedlbertrager ab. Es wurden Simulationen fir
verschiedene Geschwindigkeiten auf der Luftzufuhrseite im Bereich von 0,5 m/s bis 3 m/s

durchgefuihrt. Alle anderen Randbedingungen entsprechen dem Referenzfall. Ein
nichtlineares Verhalten kann sowohl fiir die Frostmasse als auch fur den Druck beobachtet
werden.
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Abbildung 26: Akkumulierte Frostmasse (links) und entsprechender Druckverlust (rechts) fur unterschiedliche
GeschwindigkeitsgrofRen auf der Luftzufuhrseite und eine konstante relative Luftfeuchtigkeit von 90%, konstante
Finnen- und Rohrtemperatur von 263 K und konstante Luftzufuhrtemperatur von 275 K.
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Das Wachstum der Frostschicht zwischen den Lamellen kann weiter analysiert werden,

indem der Frostvolumenanteil U f entl ang von Linien senkrecht
wird (siehe Abb. 27) . Die Frostansammlungen beginnen mit
27a und fuhren zu einer nahezu vollstandigen Frostabdeckung in Abb. 27c. Fir jeden der
Zeitschritte sind zwei Kurven dargestellt. Direkt vor den Rohren (orange) gezogene Linien

zeigen eine geringere Frostbedeckung als Linien vor den Spalten zwischen den Rohren

(blau), wo mehr Kaltwarmetauscherflache vorhanden ist.

| @ / \(b) \ 2 || ©
JUA /M\ JRIRVEIR

Abbildung 27: Akkumulation von Frost im Laufe der Zeit um die Lamellen herum, die zwei Lamellenschichten
aufweisen. Die y-Achse zeigt den Frostvolumenanteil U.

Die Simulationen mit den Gesamt-Warmeubertragermodellen folgten einem zweistufigen
Ansatz. Im ersten Schritt wurde eine Laplace-Berechnung durchgeflihrt, um die
Warmeleitungsgleichung zur Verteilung (Diffusion) der Rohrtemperaturen auf die
Finnenflachen zu l6sen. Dann wurden die Temperaturen an Finnen und Rohren festgelegt
und der Navier-Stokes-Loser mit dem oben vorgestellten Vereisungscode gestartet (und fir
die symmetrischen Simulationen verwendet). Fir die Simulationen wurden Temperatur und
relative Luftfeuchtigkeit auf der Abluftseite gemal? den Experimenten auf 275 K und 90 %
eingestellt. Die Geschwindigkeit wurde auf 2 m/s eingestellt.

Nachfolgend ist die Vereisung fur die Simulationen mit Temperaturverteilung Konfiguration A
auf den Rohren dargestellt, die dem Versuchsaufbau mit einem verdampfenden Kaltemittel
entspricht. Deutlich zu erkennen sind frostfreie Bereiche, die sich auf Rohre beziehen, die
bei erhdhten Temperaturen etwas unter 273 K fast vollstdndig gasférmiges Kaltemittel
enthalten. Der Warmeidibertrager ist jedoch grof3tenteils vollstandig mit Frost bedeckt. Dies ist
nicht der Fall, wenn ein Temperaturprofil an den Rohren nach der Konfiguration B verwendet
wird. Hier erlaubt eine lineare Temperaturverteilung zwischen 263 K und 273 K auf den
Rohren (und damit den Finnen) nur an ausgewéhlten Stellen eine vollstindige
Warmedubertragerabdeckung. Dies ist auch in Abb. 28 zu sehen, wo die Frostmasse durch
statischen Druck fir langere Frostzeiten eingefarbt wird. Da unterschiedliche Impuls-
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Randbedingungen vorliegen, wird der Druck fiir diese Falle tGber einen Bereich von ca. 31 Pa
fur die Konfiguration A im Vergleich zu 182 Pa fur die Konfiguration B verschoben. Die
Frostansammlung ist fur die Konfiguration A wesentlich homogener als die lineare
Temperaturverteilung der Konfiguration B, die im oberen Teil eine nahezu vollstéandige
Blockade aufweist, die zu hohen lokalen Druckwerten fuhrt. Dieses Teil ist in Abb. 29
vergroRert. Hier wird die angesammelte Frostmasse durch Temperatur (Abb. 29 links) und
GeschwindigkeitsgrofRe (Abb. 29 rechts) eingefarbt. Die lokale Blockade fihrt dort zu
geringen Stromungsgeschwindigkeiten. Die Frostmasse auf einer Scheibe des
Warmetauschers ist in Abb. 10 links dargestellt, um den starken Einfluss der linearen
Temperaturrandbedingung der Konfigurationskonfiguration B weiter darzustellen.

P
1.291e+02

B 38.207

Abbildung 28: Frostmasse eingefarbt mit dem statischen Druck beim anschlieBender Vereisung des
Warmeubertragers fur die Konfiguration A (a, b) und die Konfiguration B (c).

Der Einfluss der Frosthildung auf die lokalen Stromungsgeschwindigkeiten ist auch an einer
vertikalen Schnittebene flir eine Finnentemperaturverteilung gemanR Konfiguration B in Abb.
30 mehrfach dargestellt. Der Durchfluss wird immer ungleichmafiger, wenn sich um die
Rohre herum Frost ansammelt (vgl. die VergroBerungseinsatze Abb. 30a* bis Abb. 30d*).
Diese Geschwindigkeitsinhomogenitaten kénnen auch ganz stromaufwarts bis zur Abluftseite
beobachtet werden. Dieses Verhalten ist auch fiir die Lamellen- und Temperatureinstellung
Konfiguration A zu sehen, wo im unteren Teil der Abluftseite hohe Geschwindigkeiten

beobachtet werden kénnen.
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Abbildung 29: (links) Akkumulierte Frostmasse, eingeféarbt mit der Temperatur fiir die Konfiguration B; (rechts)
Akkumulierte Frostmasse, eingefarbt mit dem Betrag der Geschwindigkeit fir die Konfiguration B.

Abbildung 30: Betrag der Geschwindigkeit (Farbbereich 0,6 m/s) fir einen vertikalen Schnitt durch den
Warmeubertrager fur das Temperaturprofil Konfiguration B fur verschiedene Zeiten bei der anschlieBenden
Vereisung des Wérmetauschers. Fir die Figuren (a) und (d) ist eine vergréRerte Ansicht als Einsétze (a*) und (d*)
enthalten.

Die Berechnungen am Gesamt-Warmelbertragermodell wurden mit den verschiedenen
Finnen- und Rohrtemperaturkonfigurationen A und B und unterschiedlichen Impuls-
Randbedingungen auf der Luftzufuhrseite durchgefiihrt. Abbildung 31 zeigt, dass die
Frostmassenakkumulation bei gleichem Massenstrom fiir die Konfiguration B im Vergleich
zur Konfiguration A wesentlich langsamer ist. Die Einfihrung einer Drall-Randbedingung auf
der Luftzufuhrseite hat keinen Einfluss auf  die Frostkurve, da die
Stromungsgeschwindigkeiten an der Stelle des Warmetauschers vergleichbar sind und
kleine lokale Unterschiede keine wesentliche Rolle bei der Vereisung der Lamellen spielen.
Bei der Anderung des Massenstroms auf der Zuluftseite ist eine Anderung gemaR den
symmetrischen Parameterstudien zu beobachten.
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Abbildung 31: Vergleich der angesammelten Frostmasse fur das Gesamt-Warmeibertragermodell fiir
verschiedene Rohr-/Finnentemperatur- und Geschwindigkeits-Randbedingungen.

Weiters konnen die Ergebnisse der symmetrischen Simulationen fir die verschiedenen
Rohr- und Rippentemperaturen zur Berechnung der Frostmasse und des Druckverlustes fur
verschiedene Rohr- und Finnenkonfigurationen verwendet werden. Die Frostmasse kann
berechnet werden, indem man die spezifische Frostmasse bei einer bestimmten Temperatur
addiert und mit dem Bereich multipliziert, in dem diese Temperatur beobachtet wird. Der
Druck wird durch den Mittelwert Uber die verschiedenen Bereiche des Warmetauschers
angegeben. In Abb. 32 sind die Ergebnisse fur die Finnen- und Rohrtemperatur-
Konfiguration Konfiguration A und B zusammengefasst, verglichen mit einer konstanten
Rohr- und Finnentemperatur von 263 K, die die groRte Frostmasse ergibt. Die
Rekonstruktion basiert auf den Ergebnissen und ist fir 8 und 16 Zellschichten zwischen den
Lamellen dargestellt.
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Abbildung 32: Akkumulierte Frostmasse Uber die Zeit (a) und entsprechender Druckverlust (b) fiir die
Rekonstruktion eines Gesamt-Warmeubertragers basierend auf den Ergebnissen des symmetrischen Modells.
Die Ergebnisse der Rohr- und Finnentemperaturkonfigurationen Konfiguration A, Konfiguration B und einer
Konstante von 263 K werden verglichen. In dieser Abbildung sind die Ergebnisse fur zwei verschiedene
Zellschichten zwischen den Lamellen dargestellt.

Seite 32 von 93



Energieforschungsprogramm - 1. Ausschreibung

Klima- und Energiefonds des Bundes i Abwicklung durch die Osterreichische
Forschungsférderungsgesellschaft FFG

In diesem Arbeitspaket wurde das Frostwachstum an einem Warmuabertrager in der
SilentAirHP-Warmepumpenbaugruppe mit numerischen Anséatzen analysiert und mit
experimentellen Ergebnissen verglichen. Frostmasse und Frostschichtdicke sind durch den
Einsatz von Mal3stabs- und Bilderfassungstechniken verfligbar. Unter Verwendung der
experimentellen Randbedingungen fur ein verdampfendes Kaltemittel wurden numerische
Simulationen an der gesamten Warmetauscheranordnung durchgefiihrt. Frostmasse,
steigende Luftstromungsgeschwindigkeiten und Druckanstieg beim anschlieRenden Frosten
und Blockieren des Warmetauschers wurden zusatzlich fur den Betrieb mit einem nicht
verdampfenden Kaltemittel berechnet, das eine lineare Temperaturverteilung entlang der
Kaltemittelrohre gewahrleistet.

Ein kleiner symmetrischer Abschnitt des Warmeulbertragers wurde numerisch analysiert,
indem parametrische Studien flr verschiedene Finnen- und Rohrtemperaturen sowie
wechselnde Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit auf der Luftzufuhrseite des
Warmeubertragers durchgefiihrt wurden. Darlber hinaus wurden Simulationen mit
verschiedenen Massenstromen durch den Warmedibertrager durchgefihrt.

Experimentelle Daten sind durch Messungen der Masse des angesammelten Frosts
verfligbar. Nach etwa 3 Stunden hat sich im Experiment 2 kg Frostmasse angesammelt,
wobei sich der Gradient der Akkumulation nach etwa 85 Minuten andert. Dieses zweistufige
Frostwachstum ist bei dem numerischen Ansatz und der Rekonstruktion nicht zu
beobachten, wo ein homogenerer Anstieg zu beobachten ist, wobei sich jedoch auch der
Gradient mit der Zeit verringert, wie im Experiment beobachtet. Die Rekonstruktion des
Frostwachstums aus den Daten der symmetrischen Simulationen Ubervoraussagt die
experimentellen Gewichtsmessungen um etwa 30 %, wenn man sich auf den ersten
Wachstumsgradienten konzentriert. Es ist jedoch zu beachten, dass bereits geringe
Temperaturdnderungen zu héheren Werten zu einem schnellen Riickgang der Frostmasse in
den Simulationen fuhren.

Darliber hinaus kann die im Experiment beobachtete kumulierte Frostschicht mit den
numerischen Daten verglichen werden. Scharfe Strukturen werden im Anfangsfrostzustand
beobachtet und bei nachfolgender Frostbildung des Bereichs zwischen den Lamellen immer
mehr geglattet.

Die Fahigkeit, die Warmeulbetragerleistung einschlie3lich der Vereisung ohne multi-core
Gesamt-Simulationsmodelle vorherzusagen, ist entscheidend fir die Einfiihrung dieser
Vereisungsmodelle in die Entwicklungskette von Warmepumpenwarmedibertragern, da bei
einer Anderung der Geometrie des Warmeiibertragers (z.B. Abstand, Tiefe und Krimmung
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der Lamellen) nur die symmetrischen Simulationen flr einen gegebenen Satz von
Randbedingungen durchgefiihrt werden missen.

3.2 Experimentelle Methodenentwicklung

Aufbau der akustischen Messkuppel

Der Aufbau der akustischen Messkuppel (Abb. 33a) wurde im Rahmen der Detailplanung
abgeéndert (Abb. 33b), um flexibler auf unterschiedliche Geometrien von Warmepumpen
reagieren zu kdnnen. Das neue Konzept beinhaltet maximal sechs verschiebbare Stander,
die an ihrem obersten Punkt in einer Sternanordnung miteinander verbunden werden
kénnen. Der Abstand zum Mittelpunkt ist hierbei variabel. Die Mikrophone werden auf in der
Hohe verstellbaren horizontalen Auslegern angebracht. Die Ausleger kbnnen zudem um den
Standermittelpunkt rotieren. Durch diese Bauart kann jeder beliebige Punkt im Raum erreicht
werden. Abb. 33c zeigt das akustische Messgitter / Dome bei ersten Tests an einer
Warmepumpe.

Abbildung 33: Akustisches Messgitter / Dome. (a) Konzept laut Antrag (b) verbessertes Konzept (c) erste
Messungen mit dem aufgebauten akustischen Messgitter / Dome an einem industriellen Warmepumpenprototyp.

Im Rahmen dieses Tasks wurde auch die Messwerterfassung konzipiert, realisiert und
erfolgreich getestet. Es kam eine Mehrkanal-Datenaufzeichnungssystem zum Einsatz, dass
die simultane Aufzeichnung von 64 Mikrophonen erlaubt. Softwareseitig wurde mit Reaper
eine skriptfahige Recording-Umgebung ausgewahlt und eingebunden. Sowohl die
Kalibrierung der Mikrophone als auch die tatséchliche Messung ist Uber Tabletts
ferngesteuert aus den Klimakammern mdglich.

Aufbau des Active Noise Cancelling Moduls

Active Noise Cancelling (ANC, Storschallunterdriickung) ist eine attraktive Methode, um die
akustischen Emissionen von z.B. Luft-Wasser Warmepumpen zu reduzieren und in ihrem
Charakter zu verandern. Die Methode findet in modernen Kopfhdren sowie im Automobil-
und Flugzeugbereich bekannte Anwendungen. Aufgrund der Verfligbarkeit von schnellen
Signalprozessoren kann die seit 1930 bekannte Methode nun erfolgreich realisiert werden.
Eine ungewollte Schallquelle wird mit einem Mikrophon aufgezeichnet und in Echtzeit mit
Hilfe eines Prozessors analysiert. Im einfachsten Fall wird ein einzelnes phaseninvertiertes
Signal erstellt und Uber einen Lautsprecher ausgegeben. Dieses mischt sich mit dem
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urspringlichen Signal. Destruktive Interferenzen fuhren zu einer deutlichen Reduktion des
ursprunglichen Signals. In der realen Anwendung sind diese Interferenzen nicht perfekt und
eine teilweise Ausloschung kann erreicht werden, die auch von der Position des
Schallempfangers abhangt. Fur die Anwendbarkeit dieser Methode im Feld der
Warmepumpen spielen Installation, Adaption und eine optimale Kopplung an die Struktur
eine groBe Rolle. Zunachst wurde mit einem Rechteckskanal (siehe Abb. 34 links)
ausgestattet mit Ventilator, Mikrophon und Lautsprecher gearbeitet. Im Anschluss wurde die
Methode auf ein 300mm Rohr angewendet (siehe Abbildung 9 rechts). Die erreichbare
Schallreduktion beim Rechtseckskanal liegt bei etwa 7 dB (sh. Abb. 35 links). Die
Schallreduktion wird v.a. durch Reduktion der primaren Frequenzbeitrage erreicht (sh. Abb.
35 rechts). [14] [15]

ANC OFF ANC ON
2 kHz

1 kHz

gl T — 50 55

Abbildung 35: (links) Schallreduktionspotential beim Rechteckskanal. Der Radius gibt den gemessenen Schallpegel
wieder.; (rechts) Die Aktivierung des Gegenschalls (ANC on) fuihrt zur Unterdriickung bestimmter Frequenzen. Tonale
Anteile bleiben dennoch im Vergleich zum urspriinglichen Signal (ANC off) erhalten.

Abbildung 36 zeigt einen Aufbau mit finfzahliger Symmetrie: dabei wird das Rohr mit 400
mm Durchmesser auf flnf gleiche Bereiche aufgeteilt, um einen fir Active Noise Cancelling
optimalen ein-dimensionalen Schallcharakter zu erzielen. AbschlielRende Analysearbeiten
Abb. 37 zeigt die resultierenden Frequenzspektren in den einzelnen Rohrsektoren jeweils mit
deaktiviertem und aktiviertem ANC System. Es wurde gezeigt, dass es madglich ist, eine
Schallquelle in funf Kanéle aufzuteilen und die Schallereignisse mit nur einem
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Referenzmikrofon mittels ANC zu reduzieren. Die besten Voraussetzungen fiir ANC sind bei

kleinen Schallquellen, einer groRen Lautstarke der Quelle, weichem Dampfungsmaterial,

kleiner  Stromungsgeschwindigkeit und  geringer  Strdomungsturbulenz  gegeben.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass eindimensionale Schallfelder gut mit
AAntischall i bek2mpft werden k°nnen, je dreidim
wird, desto schwieriger werden Gegenschallmalinahmen. Fir eine Anwendung im Bereich

der Ausblasung des Ventilators scheint Gegenschall als MaRnahme derzeit nicht geeignet.

Abbildung 36: Aufteilung eines Rohres mit 400 mm Durchmesser auf fiinf gleiche symmetrische Teile zur Reduktion
der Dreidimensionalitét des Schallfeldes.

Results

ANC OFF

Abbildung 37: Resultierte Frequenzspektren in der unterteilten Rohrgeometrie jeweils mit deaktiviertem und
aktiviertem ANC System.
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Aufbau des Messkanals

Im Rahmen des Projektes hat sich gezeigt, dass es sinnvoll ist, einige Komponenten mit
Hilfe einer Halbraummessung zu charakterisieren. [16] [17]

Messungen wurden sowohl ohne Strémung (siehe Abbildung 38 links und 39) als auch in
saugender und drickender Stromung (siehe Abb. 38 rechts) durchgefiihrt.

Pressure |
N\ equilibration
A N ¢ Micl
A \
N N\
NN N
Mic2 1.5m 1.5m 1.0 Mic2, 1.5m B .
- -—— T U7
° . 27° 0 A
2 Micl N Speaker
Mic3 ,~ // \
. /
Mic3 , - Y,
N Mic4 ,/
Mic4 » \
N
N\
Fan

Abbildung 38: (links): Schematik des Messaufbaus zum Messung des Transmissionsverhaltens von WT und
Schalldammmaterialien ohne Strémung. (rechts): Aufbau flir Messungen im saugenden oder driickenden
Stromungsfeld.

Attenuation spectra at Mic2
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----- three row h-ex - SOUNDnoise
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Abbildung 39: Spektrale Analyse der Daten des Mikrofons 2 dargestellt aus Differenz zum jeweiligen Signal ohne
Warmetauscher oder Damm-Material
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Abbildung 40: Versuchsaufbau fir Messungen der Transmissionseigenschaften von WT und Damm-Materialien in
saugender und drickender Strémung (Schematik siehe Abbildung 38 rechts).

Verbindung der Druckmesssensoren

Urspringlich war die Messung des Schalldrucks an den Innenseiten des durchstrémten
Bereichs vorgesehen. Wahrend der ersten Arbeiten im Projekt und nach Gespréchen in der
Community wird der Messung der Vibrationen der Gerate ebenfalls eine grol3e Bedeutung
zugemessen. Die Schallschnelle an den Oberflachen steht im Zusammenhang mit dem
Schalldruck und wird Gber Vibrationssensoren gemessen. Deshalb wurden die
Vibrationssensoren  anstelle von  Wanddrucksensoren  eingesetzt und  damit
strukturabhéngige Schallschnelle zugénglich gemacht. Eine simultane Messung von
Vibration (Schallschnelle), Schalldruck (mittels Mikrofone) und Strémungsgeschwindigkeit
(mittels CTA Hitzdrahtanemometer) wurde realisiert und ausgewertet. Die Korrelation dieser
drei GroRRen liefert aussagekraftige Aussagen Uber die Zusammenhange der Beteiligten
Schallproduktions- und Ausbreitungsmechanismen. [16] [17]

Diese Methode wurde bei einer innenaufgestellten Warmepumpe und zwei unterschiedlichen
Warmepumpen in der Klimakammer erfolgreich getestet (siehe Abbildung 41 - 44). Mit dem
entwickelten System ist die Bewertung baulicher Veranderungen an der Warmepumpe
(Kombinierte Aussage zeitlicher Mittelwerte, Untersuchung der Signalbeitrdge mittels
Crosscorrelation, Analyse transienter Ereignisse) moglich. Auerdem ist die Grundlage fur
(remote) Machine Health Monitoring gelegt (Stromungs- und Akustikuntersuchung am
AuRengerat, Fingerprinting von Betriebszustanden, Detektion/Uberwachung von transienten
Ereignissen).
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Abbildung 41:
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Abbildung 42: Korrelation zeitlicher Mittelwerte von Mikrofon- und Vibrationssignalen fur unterschiedliche

Warmepumpeneinstellungen.
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Abbildung 43: Kreuzkorrelation der Zeitreihen fur eine geschlossene Warmepumpenfront und 38% der Leistung.
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Abbildung 44: Vergleich von Mikrofon- und Vibrationssignalen. Es sind deutliche Ubereinstimmungen zu erkennen, die
eine Korrelation von Vibration und Akustik in ausgewahlten Frequenzen veranschaulichen.
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Abbildung 45: Kompressorhochlauf im zeitlichen Frequenzverlauf eines Vibrations-Sensors montiert auf der Basis des
Kompressors. Gut zu erkennen ist die zeitliche Anderung des Frequenzverhaltens wahrend des Hochlaufs. Die x-Achse
zeigt die Zeit, die y-Achse die unterschiedlichen Frequenzen an.

3.3 Versuchsaufbau der Luft-Wasser-Warmepumpe

Entwicklung der Versuchs-Luft-Wasser-Wéarmepumpe

Die SilentAirHP besteht aus zwei Teilen die Ubereinander verbaut sind (Abbildung 46). Der
obere Teil besteht hauptséachlich aus dem Ventilator und dem Verdampfer, wéahrend im
unteren Teil die restlichen Komponenten verbaut sind. Aufgrund der Tatsache, dass beide
Teile voneinander getrennt werden kdnnen, kann die SilentAirHP sowohl als Kompaktgerat
als auch als Split-Gerat betrieben werden.

Abbildung 46: CAD i Zeichnungen der SilentAirHP.

Eine Systemskizze ist in Abbildung 47 zu sehen.
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Abbildung 47: Systemskizze und Messschema der SilentAirHP. Alles unterhalb der strichlierten Linie ist in der
tatsachlichen SilentAirHP verbaut. Die Warmeabnahme, sowie die dazugehdrigen Sensoren oberhalb der
strichlierten Linie gehéren zur AIT Klimakammer. Rot eingefarbt sind die schallkritischen Komponenten.

Aufbau der Luft-Wasser-Warmepumpe

Die Versuchs-Luft/Wasser Warmepumpe wurde aufgebaut (sh. Abbildung 48) und erfolgreich
getestet. Die Arbeiten zur Anpassung der SilentAirHP an einigen weiterfiihrenden
SchallreduktionsmalRnahmen wurden durchgefihrt.

|
SilentARgE -
B A &

I WHErmeabrjahme

4 ’/ -

Abbildung 48: Foto der aufgebauten Testmessung wéhrend der Reglerentwicklung. Gesamtaufbau der
SilentAirHP inkl. PC, Messinstrumenten und Warmeabnahme

Entwicklung von Schallreduktionsmodellen

Unterschiedliche Schallreduktionsmodule/-malRnahmen wurden zeitgleich mit der CAD-
Planung erstellt [16], um eine spatere Kompatibilitat sicherzustellen. Exemplarisch dafir ist in
Abb. 49 eine nachristbare SchallreduktionsmalBhahme mit einem Kulissenschalldampfer
dargestellt.
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Insgesamt wurden folgende Module ausgelegt:
Luftschallisolation des Verdichters
Korperschallisolation des Verdichters
Kapselung des Verdichters
Schallabsorption im geraden Luftkanal
Schallabsorption im Umlenkluftkanal
Kulissenschalldampfer im geraden Luftkanal
Kulissenschallddmpfer im Umlenkluftkanal
Diffusor fur Ventilator

Flugelblattoptimierung des Ventilators

= =4 =4 =4 =4 4 4 4 9

Abbildung 49: Kombinationsschalldampfer zur Nachriistung fiir eine Luftwarmepumpe. Der Einfluss des
zusétzlichen Druckverlustes wird sowohl experimentell als auch mit den Simulationen untersucht werden.

Aufbau von Schallreduktionsmodellen
Die Schallreduktionsmodule wurden aufgebaut und sind einsatzbereit. [16]

Optimierung der Regelung auf Schallemissionen

Die urspringliche Regelung der SilentAirHP wurde auf Schallemissionen hin optimiert und
Adaptionen bezuglich SchallzielgroRen implementiert. Dies ist auch weiter oben im Abschnitt
AEntwicklung von Regtettungsstrategienf disku

3.4 Messungen

Untersuchung der  Auswirkungen von  SchallreduktionsmalRnahmen  und
Komponentenanderungen

Die Testphase wurde erfolgreich abgeschlossen. Die wichtigsten Resultate sind in Tabelle 3
zusammengefasst. Vertiefend steht eine Diplomarbeit zur Verfigung. [18]
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Tabelle 3: Bewertungskatalog aufbauend auf dem ALeitfaden zur-WasdeuV¥dtrinke pvuormp eLnufif td e s
AVer bands W2 r me pi9hReseltatd begiehenisiehfauf die jeweilige betrachtete Komponente der

SilentAirHP.

Einfluss auf den

MaBnahme Wirkungsmechanismus :
Schallleistungspegel

Konstruktive MalRnahmen an der L/W-WP

1 | Kapselung des Ungekapselter Kompressor
Verdichters bei AuRenaufstellung besonders nicht verfugbar
A i ; wirksam
2 Korpgrschalllsolatlon des Wurde nicht untersucht
Verdichters
Luftschallisolation des Anbringung einer Akustik- .
2a :
Verdichters Verdichterhaube Reduktion: <1 dB(A)
Weniger

3 | Korperschallisolation des

Ventilators Korperschallibertragung auf Wourde nicht untersucht

Gehause und Kanale

Verbesserung der
4 | Strémung in Diffusor Reduktion: 2 dB(A)
Ventilatornahe

4 | Schallabsorbierende Reduktion: <4 dB(A) bei

Dammmaterial

Kanalisolation maximaler Ventilatordrehzahl
Umlenkung als Reflexions-
Eckige Schalldampfer nutzen. Auf
6 | Kanalumlenkungen mit groRRe Kanalbreite achten und Reduktion: 2 dB(A)
zusatzlicher Auskleidung Abstrahlung nach oben
bevorzugen
7a AbSOI’pt_I.OI’]S- Umlenk-Kulissenschalldampfer Reduktion: 2.5 dB(A)*
Schalldampfer
Absorptions- .
7b : 2
Schalldampfer Umlenkung Reduktion: 2.5 dB(A)
g | Vermeidung von Abstimmung von Lange und Wurde nicht untersucht

Kanalresonanzen Querschnitt der Kanale

Geringere Turbulenzen und

; Wourde nicht untersucht
geringerer Druckverlust

9 | Leitbleche in Kriimmern

Komponentenspezifische Malinahmen

10 | Larmarmer Verdichter Larmreduktion der Quelle Verdichter wurde nicht
getauscht
Gerauscharmer Reduktion der .
11 - 3
Ventilatortyp Ventilatorgerausche Reduktion: 8 dB(A)
Geringere

12 \E/ntdrohnqu der Kérperschallabstrahlung durch Siehe 11
entilatorfligel o
die Flugel
13 | Optimierung des Reduktion des Siehe 4

1 FC050@594rpm,6.67V 60.25 dBA // Ref FC050@594rpm,6.67V 62.55 dBA
2 FCO50@594rpm,6.67V 60.15 dBA // Ref FCO50@594rpm,6.67V 62.55 dBA
3 ZNO50@537rpm,4.79V 54.58 dBA // FCO50@594rpm,6.67V 62.55 dBA // Daten bei gleichem Volumenstrom
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Betriebspunktes des
Ventilators

Ventilatorgerdausches durch
bessere Strdomungsbedingungen

Optimierung des

14
Verdampfers

Reduktion des Druckverlustes
Uber den Verdampfer

Abhéngig von
Ventilatorkennlinie (z.B.: 5
dB(A) bei Halbierung des

Druckverlustes)

15 | Anti-Eis-Beschichtungen

Verzdgerung von Eisansatz,
Veranderung Abtauverhalten
des Warmetauschers

Keine Anderung in der
Schallleistung*

Regelungstechnische MaBnahme

Optimierung der

16 .
Ventilatordrehzahl

Durch verschiedene
Schaltungen oder mit
Vorwiederstanden ist bei Bedarf
eine einfache Drehzahlreduktion
maglich

Abhangig von
Ventilatorkennlinie (z.B.: 5
dB(A) bei Reduktion um 100

rpm)

Optimierung der
Steuerung

17

Weniger Ein-/Aus-
Schaltvorgange und kirzere
Betriebsdauer in der Nacht,
Teillastbetrieb wahrend der

Nacht

Bei A2W35 und
Nachtabsenkung (12h): 10
dB(A), Tag 4.5 dB(A) mehr.5

18 | Abtaustrategien

Geandertes Eisansatzverhalten

AAbt auger2usch
bsspegel i

Aktive MalBnhahmen

19 | Active Noise Cancelling

Aktive Generierung von

Eindimensionale Schallfelder
kénnen mit Gegenschall gut
bekampft werden (~7dBA
Reduktion.). Die

(ANC) Gegenschall dreidimensionalen Felder im
Nachlauf des Ventilators
kénnen kaum beeinflusst

werden.
In  Abbildung 50 ist der Messaufbau dargestellt. Neben der Erfassung der
thermodynamischen GroBen der Klimakammer und der SilentAirHP wurden die

Mikrofonsignale des akustischen Doms, die synchronen Mikrofon- und Vibrationssignale und

das

transiente  Gewichtssignal
unterschiedlichen SchallreduktionsmafRnahmen durchgefihrt.
Resultate einer Testmessung.

aufgezeichnet. Die

4 10%-ige Verlangerung des Vereisungszeitraums
5 Bei A2W35, Teillast ganztags mit 69 dB(A) oder Nacht: 58.8 dB(A) und Tag 73.5 dB(A)

Messungen

wurden fir die
Abbildung 51 zeigt die
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RN N )

Abbildung 50: Messaufbau der SilentAirHP in der Klimakammer mit 64 Kanal Mikrofon-Dom, transienter
Gewichtsbestimmung und synchroner Messung von Akustik und vier Vibrationssignalen.
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Abbildung 51: Uberblick Uiber das zeitliche Verhalten einer typischen Messung der SilentAirHP mit Vereisung.
Von links nach rechts: erste Reihe: Gewicht und Eisdicke, Detailansicht Lamelle, Grof3ansicht SilentAirHP
Warmetauscher; zweite Reihe: Temperatur im Hin- und Ricklauf des Kéltekreises, Differenzbild der
Lamellendetailansicht, Differenzbild des Uberblicksbildes zur Veranschaulichung des Eisansatzes; dritte Reihe:
zeitliche Entwicklung eines repréasentativen Mikrofonsignals, Helligkeitsanalyse des Eises an den Lamellen zur
Eisdickenbestimmung, thermographische Aufnahme des Warmetauschers.

Im Rahmen der Messungen wurden zunachst Hintergrundmessungen durchgefihrt. Dies
zeigt den Einfluss der notwendigen Klimakammertechnik.

Tabelle 4: Hintergrundmessung mit unterschiedlichen Einstellungen der Klimakammertechnik. Berechnet wurde
der fiktive Schallleistungspegel der ausgeschalteten Warmepumpe bei einer Temperatur von 2°C und einer
relativen Luftfeuchte von 84%.

setting ;V:rtne; hcuorm?:)tﬁl terggﬁ;?é?re heat pump compressor fan SPL (dB(A))
1 off off off off off off 35,7
2 off off off on off off 50,9
5 off off on off off off 53,7
4 off on on off off off 53,6
3 on on on off off off 53,7
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Weiters wurde der Einfluss der fur die Konditionierung der Klimakammer notwendigen
Klimakammertechnik auf die Messung des Schallleistungspegels bei einer
drehzahlabhéngigen Ventilatormessung bestimmt.

Tabelle 5: A-bewerteter Schallleistungspegel als Funktion der Steuerspannung des Ventilators; Untersuchung
des Einflusses der Klimakammertechnik.

SPL dB(A), 000
SPL dB(A), 000 = =
ZNO050, fan Wasserpumpe aus, Wasserpumpe

setting Regelung ein, Regelung
(Volt) Luftfeuchtigkeit und Luftfeuchtigkeit
Temperatur aus und Temperatur
ein
0 50,9
1,79 50,7 56,1
2,68 50,8 56,1
3,57 51,4 56,4
4,46 53,3 57,0
5,36 56,8 58,9
6,20 60,6 61,6
7,14 64,5 65,0
8,04 67,8 68,1
8,93 70,6 70,7

Abbildung 52: A-bewerteter Schallleistungspegel als Funktion der Steuerspannung des Ventilators bei der
Untersuchung des Einflusses der Klimakammertechnik. Die beiden Ventilatoren ZN0O50 und FC050 haben
unterschiedliche Drehzahl als Funktion der Steuerspannung. 10V Steuerspannung entsprechen 1120 rpm beim
ZNO050 und 890 rpm beim Ventilator FC050.
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